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# de Proyecto# de HojaNombre DibujanteDepartamento Responsable

Nombre del Contratista

SISTEMA DE INFORMACIÓN

COMPLEMENTO ELECTRIFICACION TUNIBAMBA

TUNIBAMBA

"""
"

"

"

Cambio de postes y conductor ASCR ·2/0

Cambio a estructuras trifasicas y conductor ASCR # 3/0

Seccionadores

Seccionador

Seccionador

Seccionador

Seccionador

Seccionador

Reubicar postes de 10x400

Seccionador

Seccionador

Postes exintentes de 10x400 y conductor reubicar 

Seccionador

Seccionador

Retirar

Retirar

Retirar

Retirar redy poste existentes

Retirar postes y estructuras existentes

TRANSFORMADOR NUEVO DE 25KV

TRANSFORMADOR NUEVO DE 25 KV

Seccionador

ET18

ET18

ET18

ET18

ET18

ET18

ET18

ET18

ET18

ET18

ET18

56676   PHC9_350

56675   PHC9_350

56670   PHC9_350

56668   PHC9_350

58475   PHC9_350

56899   PHC9_350

56895   PHC9_350

56898   PHC9_350

56939   PHC9_350
56938   PHC9_350

56935   PHC9_350

56934   PHC9_350

56932   PHC9_350

58474   PHC9_350

58473   PHC9_350

56901   PHC9_350

56900   PHC9_350

58167   PHC12_500

58165   PHC12_500

PHC10_400
P - 1PR3

PHC10_400
P - 1PP3

PHC10_400
P - 1PR3

PHC10_400
P - 1PR3

PHC10_400
P - 1PP3

PHC10_400
P - 1PP3

PHC10_400
P - 1PP3

PHC10_400
P - 1PP3

PHC10_400
P - 1PR3

PHC10_400
P - 1PP3

PHC10_400
P - 1PP3

PHC10_400
P - 1PP3

PHC10_400
P - 1PP3

PHC10_400
P - 1PP3PHC10_400

P - 1PR3

PHC10_400
P - 1PP3

PHC10_400
P - 1PP3

PHC10_400
P - 1PR3

212769   PPC10_400

212733   PPC10_400

212785   PPC10_400

212683   PHC10_400

212686   PHC10_400
212685   PHC10_400

212687   PHC10_400

212734   PHC10_400

212735   PHC10_400

212732   PHC10_400

212731   PHC10_400
212725   PHC10_400

212726   PHC10_400
212727   PHC10_400

212728   PHC10_400

212729   PHC10_400 212689   PHC10_400

212679   PHC10_400

212678   PHC10_400
212677   PHC10_400

212694   PHC10_400

212698   PHC10_400

212697   PHC10_400
212695   PHC10_400

212696   PHC10_400

212699   PHC10_400 212673   PHC12_500

212742   PHC10_400
212741   PHC10_400 212761   PHC10_400

212760   PHC10_400

212757   PHC10_400

212758   PHC10_400
212759   PHC10_400

212752   PHC10_400
212750   PHC10_400

212755   PHC10_400

212754   PHC10_400
212756   PHC10_400

212753   PHC10_400
212762   PHC10_400

212763   PHC10_400
212773   PHC10_400

212775   PHC10_400
212774   PHC10_400

212776   PHC10_400

212765   PHC10_400
212766   PHC10_400

212768   PHC10_400
212770   PHC10_400

212771   PHC10_400
212772   PHC10_400

212777   PHC10_400

212779   PHC10_400

212778   PHC10_400

212780   PHC10_400

212781   PHC10_400

212782   PHC10_400

212783   PHC10_400

212784   PHC10_400

212702   PHC12_500
212703   PHC12_500

212704   PHC12_500

212705   PHC12_500
212706   PHC12_500

212708   PHC12_500
212709   PHC12_500

212740   PHC12_500

212711   PHC12_500212712   PHC12_500

212739   PHC12_500

212738   PHC12_500

212737   PHC12_500

212736   PHC10_400

212723   PHC12_500
212722   PHC12_500

212721   PHC12_500

212720   PHC12_500

212719   PHC12_500
212718   PHC12_500

212717   PHC12_500

212714   PHC12_500
212716   PHC12_500

212692   PHC12_500
212691   PHC12_500

212681   PHC12_500
212680   PHC12_500

212676   PHC12_500
212675   PHC12_500

212690   PHC12_500

212672   PHC12_500

212670   PHC12_500

212669   PHC12_500

212668   PHC12_500

212667   PHC12_500
212700   PHC12_500

212701   PHC12_500

212747   PHC12_500

212746   PHC12_500

212745   PHC12_500

212744   PHC12_500

212743   PHC12_500

56674   PMC8
1(3ER)

56673   PMC9
1(3EP)

56672   PMC8
1(3EP)

PHC10_400
P - 2(1PR3)

PHC12_500
P - 1CPT,1EP

PHC12_500
P - 1CPT,1EP

PHC12_500
P - 1CPT,1EP

PHC12_500
P - 1CPT,1EP

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CAT,1PD3

PHC12_500
P - 1CAT,1PD3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CDT,1PR3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CDT,1PR3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CDT,1PD3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3 PHC12_500

P - 1CPT,1PP3
PHC12_500

P - 1CPT,1PP3 PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

PHC12_500
P - 1CPT,1PP3

56677   PHC9_350
1(3ER)

56671   PHC9_500
1(3ED)

56486   PHC9_350
1(2EP)

56496   PHC9_500
1(2ER)

56491   PHC9_500
1(2ER)

56490   PHC9_350
1(2EP)

56489   PHC9_350
1(2EP)

56487   PHC9_350
1(2EP)

56497   PHC9_500
1(2ER)

56488   PHC9_350
1(3ER)

56485   PHC9_350
1(2ER)

56292   PHC9_350
1(2ER)

56278   PHC9_500
1(4ER)

56277   PHC9_350
1(4EP)

56279   PHC9_500
1(2ER)

56207   PHC9_350
1(2ER)

56206   PHC9_350
1(2EP)

56205   PHC9_350
1(2EP)

56204   PHC9_350
1(2EP)

56197   PHC9_350
1(2ER)

56198   PHC9_350
1(2EP)

56199   PHC9_350
1(2EP)

56200   PHC9_350
1(2EP)

56201   PHC9_350
1(2EP)

56202   PHC9_350
1(2EP)

56203   PHC9_350
1(2EP)

56293   PHC9_350
1(2EP)

56890   PHC9_350
1(2ER)

56888   PHC9_350
1(2EP)

56991   PHC9_350
1(2ER)

56990   PHC9_350
1(2EP)

56988   PHC9_350
1(2ER)

56987   PHC9_350
1(2EP)

56985   PHC9_350
1(2ER)

56979   PHC9_350
2(2EP) 56970   PHC9_350

1(2ER)

57160   PHC9_350
1(3EP)

58676   PHC9_350
1(2ER)

58675   PHC9_350
1(2ER)

57149   PHC9_350
1(4EP)

56925   PHC9_350
1(2ER)

56922   PHC9_350
1(2EP)

56941   PHC9_350
1(2EP)

56915   PHC9_350
1(2ER)

56913   PHC9_350
1(2EP)

56905   PHC9_350
1(2ER)

58678   PHC9_350
1(2ER)

57169   PHC9_350
1(3EP)

57168   PHC9_350
1(3ER)

57866   PHC9_350
1(3EP)

57865   PHC9_350
1(3ER)

57166   PHC9_350
1(3ER)

56977   PHC9_350
1(2ER)

56974   PHC9_350
1(2EP)

58529   PHC9_350
1(3ER)

56295   PHC9_350
1(3EP)

56296   PHC9_350
1(2ER)

58537   PHC9_350
1(2ER)

58536   PHC9_350
1(2EP)

58546   PHC9_350
1(2ER)

58545   PHC9_350
1(2EP)

58543   PHC9_350
1(3EP)

58548   PHC9_350
1(2EP)

58542   PHC9_350
1(3EP)

58541   PHC9_350
1(3EP)

58538   PHC9_350
1(2ER)

57150   PHC11_350
1(1EP)

57165   PHC11_350
1(2EP)

57164   PHC11_350
1(2ED)

56878   PHC9_350
1(1CRT)

57128   PHC11_350
1(3CAT)

58679   PHC11_500
1(3CPT)

PHC12_500
P - 2(1CRT),1PR3

56408   PHC11.5_400
1(4ER)

PHC12_500
P - 3CRT,1ER,1PR3

PHC12_500
P - 3CPT,1EP,1PP3

PHC12_500
P - 3CPT,1EP,1PP3

PHC12_500
P - 3CPT,1EP,1PP3 PHC12_500

P - 3CDT,1ED,1PD3
PHC12_500

P - 3CPT,1EP,1PP3
PHC12_500

P - 3CPT,1EP,1PP3
PHC12_500

P - 3CPT,1EP,1PP3
PHC12_500

P - 3CPT,1EP,1PP3
PHC12_500

P - 3CDT,1ED,1PD3
PHC12_500

P - 3CPT,1EP,1PP3
PHC12_500

P - 3CPT,1EP,1PP3

PHC12_500
P - 2(1CRT),2(1PR3)

57154   PHC9_350
1(4EP);1(1ER)

57131   PHC9_350
1(2EP);1(1ER)

56280   PHC9_500
1(4ER);1(1ER)

56885   PHC9_350
1(2EP);1(1EP)

56989   PHC9_350
1(2ER);1(1ER)

56986   PHC9_350
1(2EP);1(2ER)

57155   PHC9_350
1(4ER);1(3ER)

57133   PHC9_350
1(2ER);1(1ER)

56933   PHC9_350
1(2ER);1(1ER)

56923   PHC9_350
1(2ER);1(1ER)

56945   PHC9_350
1(2ER);1(1ER)

56886   PHC9_350
1(2ER);1(1ER)

56884   PHC9_350
1(2EP);1(1EP)

57167   PHC9_350
1(3EP);1(1ER)

57161   PHC9_350
1(3ER);1(1ER)

58544   PHC9_350
1(3ER);1(2ER)

57117   PHC9_350
1(1ER);1(2ER)

56492   PHC12_500
1(2ER);1(1ED)

58383   PHC12_500
1(3VPT);1(1EP)

58338   PHC12_500
1(3SRT);1(1ER)

58169   PHC12_500
2(1ER);1(3SDT)

58038   PHC12_500
1(1EP);1(1CPT)

58039   PHC12_500
1(1ER);1(1CRT)

58028   PHC12_500
1(1EP);1(1CAT)

58029   PHC12_500
1(1CAT);1(1EP)

58030   PHC12_500
1(1CRT);1(1ER)

56871   PHC12_500
1(1CRT);1(1ER)

56964   PHC11_350
1(1EP);1(1CPT)

56227   PHC11_350
1(1EP);1(3CPT)

56224   PHC11_350
1(1EP);1(3CPT)

56225   PHC11_350
1(1EP);1(3CPT)

56226   PHC11_350
1(1EP);1(3CPT)

56228   PHC11_350
1(1EP);1(3CAT)

56229   PHC11_500
1(1EP);1(3VPT)

56992   PHC11_350
1(1EP);1(1CPT)

57159   PHC11_350
2(3ED);1(1CRT)

57157   PHC11_350
1(1CAT);1(3EP)

58673   PHC12_500
1(3EP);1(1CPT)

58672   PHC11_500
1(3EP);1(1CDT)

58671   PHC11_350
1(1CAT);1(3EP)

58670   PHC11_350
1(3EP);1(1CPT)

58668   PHC11_350
1(1CPT);1(1EP)

57135   PHC11_350
1(1ED);1(1CDT)

57127   PHC11_350
1(1ER);1(3CPT) 57124   PHC11_350

1(1EP);1(3CPT)

58652   PHC11_500
1(1CPT);1(4EP)

56967   PHC11_350
1(1CPT);1(1EP)

56966   PHC11_350
1(1ED);2(1CRT)

56963   PHC11_350
1(1CPT);1(1EP)

56959   PHC11_350
1(1EP);1(3CPT)

56958   PHC11_350
1(3CRT);1(1EP)

56957   PHC11_350
1(1EP);1(3CPT)

56954   PHC11_350
1(1ED);2(3CRT)

56953   PHC11_350
1(1EP);1(3CPT)

58685   PHC11_350
2(3CRT);1(1EP)

56946   PHC11_350
1(1EP);1(3VPT)

58531   PHC11_500
1(1CRT);1(3EP)

58540   PHC11_500
1(3EP);1(1CRT)

57120   PHC11_500
1(3CPT);1(1EP)

PHC12_500
P - 1CPT,1CRT,1PP3,1PR3 57153   PHC11.5_500

1(4EP);1(1CRT)

57163   PHC9_350
1(1ER);1(2EP);1(3EP)

56975   PHC9_350
1(2ER);1(1ER);1(1ER)

57136   PHC9_350
1(1ED);1(1ER);1(1CPT)

58164   PHC12_500
1(1ER);1(3EP);2(3SRT)

56231   PHC11_350
1(1EP);1(3CPT);1(1EP)

58674   PHC12_500
1(3ER);1(1CDT);1(1ER)

58669   PHC11_350
1(3ER);1(1ER);1(1CPT)

58651   PHC11_350
1(4EP);1(1CPT);1(2ER)

56904   PHC11_350
1(3ER);1(4ER);1(1CPT)

57868   PHC11_350
1(2EP);1(1CPT);2(1EP)

57171   PHC11_350
1(2EP);1(2EP);1(3VAT)

57864   PHC11_350
1(3EP);1(1CRT);1(3ER)

57116   PHC11_350
3(1ER);1(3ER);1(1CRT)

56961   PHC11_350
1(3SDT);1(1ED);1(1ED)

58667   PHC11_500
1(1CRT);1(1ER);1(2ER)

58666   PHC11_350
1(1CDT);1(1EP);1(2EP)

58665   PHC11_350
1(1CAT);1(1EP);2(2ER)

58664   PHC11_350
1(1CPT);1(1EP);1(2EP)

58681   PHC11_350
1(3CPT);1(1EP);1(2EP)

58684   PHC11_350
1(3CPT);1(1EP);1(2ER)

57122   PHC11_350
1(1CRT);1(1ER);1(2ER)

58337   PHC12_500
1(3SRT);1(1VPT);1(1ED)

58170   PHC12_500
1(3SPT);1(1ED);1(3SRT)

58027   PHC12_500
2(1CRT);1(1ED);1(1CPT)

57134   PHC11_350
1(1EP);1(1CAT);1(1CRT)

56230   PHC11_500
1(1ED);1(1VPT);2(3CRT)

57126   PHC11_350
2(1ER);1(3CRT);1(3CAT)

56960   PHC11_350
1(1ED);1(3SDT);1(3SPT)

56956   PHC11_350
1(3CPT);1(1ED);1(3CRT)

58663   PHC11_350
1(3EP);1(1CRT);1(3CPT)

57121   PHC11_500
1(3CPT);1(1CRT);1(1EP)

56947   PHC11_350
1(3CPT);1(1EP);1(1ER);1(1ER)

58384   PHC12_500
1(1ER);1(1ER);1(3SRT);1(3SRT)

56993   PHC11_350
2(1CRT);1(1ER);1(1CRT);1(1ED)

57123   PHC11_500
1(3SDT);1(3CRT);1(1ED);1(1ER)

56965   PHC11_350
1(1EP);1(1CPT);1(1CRT);1(1ER)

56951   PHC11_350
1(1ER);1(3ER);1(3CPT);1(3CRT)

56950   PHC11_350
1(3CPT);1(1EP);1(1ER);1(3SPT)

57125   PHC11_350
1(3CAT);2(1ER);1(3CRT);1(3CDT)

57130   PHC11_350
1(1CDT);1(1ER);1(1CRT);3(1ER);1(3ER)

57129   PHC11_500
1(3CPT);1(1EP);1(2EP);1(1ER);1(1VRT)

56962   PHC11_350
1(3CPT);1(1ER);1(1EP);2(1CRT);1(3EP)

58683   PHC11_350
2(3CRT);1(1CPT);1(1VPT);1(1ED);1(2ER)

56877   PHC11_350
1(1CRT);1(1ED);1(3SRT);1(2VPT);1(3SRT);3(1ER)

25KVA   FASE 

4995   1A5T   5KVA   FASE B

4965   1A10T   10KVA   FASE B

4951   1A15T   15KVA   FASE C

4950   1A25T   25KVA   FASE B

4939   1A15T   15KVA   FASE B

4849   1A25T   25KVA   FASE B

4845   1C15T   15KVA   FASE A

4837   1A25T   25KVA   FASE B

4835   1A15T   15KVA   FASE C

5011   1A10T   10KVA   FASE C

5010   1A15T   15KVA   FASE A

5009   1A10T   10KVA   FASE A

4977   3C30T   30KVA   FASE ABC

4964   3O300T   300KVA   FASE ABC

4846   3C100T   100KVA   FASE ABC

4836   3C125T   125KVA   FASE ABC

3L100

3L100

2L100

2L100

3L100

2L100

2L100

3L100

2L100
1S100T

1S100T

1S100T

3S100T

1S100T

3S100T

3S100T

1S100T

1S100T

3S100T

1S100T

3S100T

1S100T

1S100T

3S100T

1S100T

1S100T

1S100T 1S100T

1S100T

1S100T

1S100T

1S100T

3S100T

1S100T

1S100T

3S100T

1S100T

1S100T
1S100T

1S100T
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VIA A TURIBAMBA

1 cm = 0 km

Simbologia
Tramo MT  Aereo
SUBTIPO

1
2
3
4
5
6

Tramo BT Aereo
Subtipo

Acometida BTA Bifasica
Acometida BTA Monofasica
Acometida BTA Trifasica
Bajante BTA Bifasica
Bajante BTA Monofasica
Bajante BTA Trifasica
Tramo BTA Bifasico
Tramo BTA Monofasico
Tramo BTA Trifasico

Puesto TransfDistribucion
Subtipo

Banco de 2 Transformadores en Cabina
Banco de 2 Transformadores en Poste
Banco de 3 Transformadores en Cabina
Banco de 3 Transformadores en Poste
Padmounted Bifásico Exterior
Padmounted Bifásico en Cabina
Padmounted Monofásico Exterior
Padmounted Monofásico en Cabina

Padmounted Trifásico Exterior

Padmounted Trifásico en Cabina

Transformador Bifásico en Cabina
Transformador Bifásico en Poste
Transformador Monofásico en Cabina
Transformador Monofásico en Poste

Transformador Trifásico en Cabina

Transformador Trifásico en Poste
Poste
Subtipo

Poste Hormigón
Poste Madera
Poste Metálico
Poste Plástico

Poste Semaforización - Vigilancia

Torre

Pararrayo
SUBTIPO

Descargador

Puesta a Tierra
Seccionador Fusible
Subtipo

Unipolar Abierto
Unipolar Abierto con Dispositivo Rompe Arco

Unipolar Cerrado


